[bookmark: _GoBack]En un sistema de regreso de condensados
por gravedad, éstos fluyen hacia la caldera debido a la diferencia en carga estática entre la columna vertical de vapor y la columna vertical de condensado.

 La caída de presión, incluyendo las pérdidas de entrada y de salida a través de un intercambiador, deben calcularse tomando la mitad de la caída de presión para el vapor.
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